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Anlage 1 zum Messstellen- und Messrahmenvertrag 

Technische Mindestanforderungen Strom / Gas  

 

I. Technische Mindestanforderungen im Bereich Strom  für Messeinrich-

tungen „Strom“ und deren Messdatenqualität und Umfa ng im Netzbe-

reich 0,4 / 20 kV des der Stadtwerke Stadtwerke Bli estal GmbH 
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1.  Präambel 

Sollte von behördlicher und/oder amtlicher Seite eine einheitliche Verfügung z. B. in Form 
einer Rechtsverordnung, erlassen werden, die die technischen Mindestanforderungen an 
Messeinrichtungen einheitlich regelt, so verstehen sich unsere nachfolgenden Ausführungen 
als nachgeordnet und lediglich im Sinne einer Klarstellung bzw. Ergänzung. 

 

2.  Anwendungsbereich  

Diese technischen Mindestanforderungen gelten für Strom-Messeinrichtungen (auch bei 
kurzzeitigen Abnahmestellen) im gesamten Versorgungsgebiet, insbesondere für 

� Messeinrichtungen zur direkten Messung bis zu einem Betriebsstrom ≤ 60 A 

� Messeinrichtungen mit Wandlermessung mit einem Betriebsstrom      > 60 A 

� Messeinrichtungen mit Wandlermessung in der Mittelspannung 

� Grundlage für diese Mindestanforderungen sind die: 

� technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz 
(TAB 2007 - bzw. aktuellste Fassung) 

� Metering Code 2006 Ausgabe 2008 des BDEW bzw. aktuelle Fassung 

� Richtlinie 2004/22/EG MID (Messgeräterichtlinie MID) 

� Anforderungen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB-A) 

PTB-A 20.1 Elektrizitätszähler und deren Zusatzeinrichtungen 
PTB-A 20.2 Messwandler für Elektrizitätszähler 
PTB-A 50.1 Schnittstellen an Messgeräten und Zusatzeinrichtungen 
PTB-A 50.7 Anforderungen an elektronische und Software gesteuerte Messgeräte und 
  Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme. 

� Messeigenschaften gem. IEC 60521 bzw. DIN 57418 

� Abmessungen der Messeinrichtungen nach DIN 43857 

  

3.  Grundlagen der Kooperation 

Sowohl Netz- als auch Messstellenbetreiber streben eine kooperative, problemlose, und für 
alle Beteiligten wirtschaftliche Lösung der Zusammenarbeit an. 

Um dies jederzeit sicherzustellen, bedarf es einem einheitlichen Verständnis in einigen we-
sentlichen, elementaren Aspekten der Zusammenarbeit. 
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3.1  Identifikation 

 
Der Netzbetreiber vergibt je Messstelle eine eindeutige Zählerpunktbezeichnung entspre-
chend dem Metering Code 2006, Ausgabe 2008 des BDEW bzw. aktuellste Fassung. 
 

3.2  Stammdaten  

Vor der Erstinstallation von Messeinrichtungen muss der Messstellenbetreiber dem Netzbe-
treiber unaufgefordert den genauen Standort des Zählers sowie die Kundenstammdaten mit-
teilen. 

Für jeden Zähler müssen zudem bei Inbetriebnahme folgende Daten übermittelt werden: 

� Zählernummer mit Kennung, Hersteller, Typ, Eichfrist, Eichjahr, Baujahr. 

� für jedes Zählwerk müssen die Vor- und Nachkommastellen, der Wandlerfaktor, das 
Einbaudatum und der Einbaustand mitgeteilt werden. 
 

3.3.1  Fristen 

Der Netzbetreiber teilt dem Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister mit, wie oft und zu 
welchen Terminen die Zähler auszulesen sind (Sollablesetermine) und welche Daten benö-
tigt werden. 

3.3.2 Verrechnungsdaten 

Die Datensatzbeschreibung des Netzbetreibers für Verrechnungsdaten (Anhang) ist bindend. 

Die Verrechnungsdaten müssen in maschinenlesbarer Form mit marktüblichen Formaten 
(EDIFACT, siehe http://www.edi-energy.de) geliefert werden. 

Leistungsdaten sind grundsätzlich monatliche viertelstundenaktuelle Absolutwerte (keine 
kumulierten Zählerstände). 

Lastgangdaten müssen ansonsten den Anforderungen der Best-Practise-Empfehlung des 
VDEW / bdew entsprechen. 

3.4 Zählerwechsel bzw. Zähleraus- und -einbau  

Bei turnusmäßigem Zählerwechsel oder anderweitig bedingtem Zählerein- oder ausbau sind 
folgende Daten bis zum 5. Arbeitstag des Folgemonats mitzuteilen: 

  • Zählerstände und Lastgangdaten des ausgebauten Zählers 

  • Zählerstände und Stammdaten des neu eingebauten Zählers 

Die Kapitel 3.2 und 3.3.2 finden hierbei analoge Anwendung. 
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4.  Eichung 

Entsprechend den gültigen Eichvorschriften und –gesetzen sind im geschäftlichen Verkehr 
nur zugelassene und geeichte Mess- und Messzusatzgeräte für abrechnungsrelevante Zwe-
cke gestattet. 

Bei offensichtlichen Verstößen gegen die Eichvorschriften ist der Netzbetreiber berechtigt 
den Messstellenbetreiber in seinem Netzgebiet auszuschließen. Die Kosten für die dann 
notwendige Umrüstung der Zähleranlagen trägt der Messstellenbetreiber. 

 

5.  Spannungsebenen 

Im Bereich des Stromverteilungsnetzes der Stadtwerke Bliestal wird Strom in zwei Span-
nungsebenen verteilt: 

Niederspannung:   230V/400V   50Hz 

Mittelspannung:   11.000V/20.000V  50Hz 

Die Spannung wird am Übergabepunkt in den Grenzen der DIN EN 50160 bereitgestellt. Der 
Übergabepunkt ist im Netzanschlussvertrag geregelt. 

 

6.  Genauigkeitsklassen 

In den Genauigkeitsklassen werden die Grenzen für den zulässigen prozentualen Fehler für 
alle Stromwerte des Messbereichs für den Leistungsfaktor 1 und bei mehrphasigen Zählern 
mit symmetrischen Strömen festgelegt, wenn der Zähler unter Nennbedingungen betrieben 
wird. Die jeweils einzuhaltenden Genauigkeitsklassen werden in den folgenden Kapiteln für 
jede Messeinrichtung angegeben. 

 

7.  Messeinrichtungen 0,4 KV 

7.1  Direktmessung 

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers erfolgt die Messung in Anlagen, in denen ein re-
gelmäßig wiederkehrender Betriebsstrom von  ≤ 60 A zu erwarten ist, bei Wechselstrom-, 
Drehstrom- und Drehstrommehrtarifzählern, direkt. 

Für diese Messeinrichtungen gelten folgende Genauigkeitsklassen: 

Wechselstromzähler   Genauigkeitsklasse 2 / Klasse A (MID) 

Drehstromzähler   Genauigkeitsklasse 2 / Klasse A (MID) 

Drehstrommehrtarifzähler  Genauigkeitsklasse 2 / Klasse A (MID) 
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7.2  Wandlermessung 

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers erfolgt die Messung in Anlagen in denen ein re-
gelmäßig wiederkehrenden Betriebsstrom von ≥ 60 A zu erwarten ist, über Messwandler-
zähler. 
Die Bemessungsstromstärke des Messwandlerzählers muss 5 A betragen.  

Für diese Messwandlerzähler gelten folgende Genauigkeitsklassen: 

Messwandlerzähler (Wirkverbrauch)  Genauigkeitsklasse 1 / Klasse B (MID) 

Messwandlerzähler (Blindverbrauch) Genauigkeitsklasse 2 / Klasse A (MID) 

 

7.3  Strommesswandler 

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers sind Stromprüfklemmen der Fa. Phönix und nach-
folgend genannte Standardwandler zur Niederspannungsseitigen Wandlermessung zu ver-
wenden.  

Spannung                             3 x 230/400V  

Stromwandler 150 200 300 400 Primärstrom in A 

Sekundärstrom 5 5 5 5 Sekundärstrom in A 

Konstante 30 40 60 80  

P max 120 % 120 165 250 330 kVA 

Pn 100 140 210 280 kVA 

Werden höhere Leistungen benötigt, sind die entsprechenden Stromwandler zu verwenden. 

 

Die Verbindungsleitungen von den Strommesswandlern zum Messwandlerzähler müssen 
folgende Mindestquerschnitte aufweisen: 

Einfache Länge  Strom-Messwandlerleitungen 

bis 25 m   4 mm² 

bis 40 m   6 mm² 
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bis 65 m 10 mm² 

Folgende Genauigkeitsklassen und Nennleistungen für Messwandler müssen eingehalten 
werden: 

Niederspannungsnetz  Genauigkeitsklasse Nennleistun g 

Strom 0,5 5 VA 

 

8.  Tarifschaltgeräte 

Sind mit dem Kunden im Energieliefervertrag Schaltzeiten für Hoch- bzw. Niedertarif verein-
bart, so muss bei Einsatz von Mehrtarifzählern ein Tarifschaltgerät installiert werden. Im Ver-
sorgungsgebiet des Netzbetreibers sind dies Rundsteuerempfänger (TRE). Diese dürfen 
grundsätzlich nur in plombierbarer Ausführung installiert werden. Der Messstellenbetreiber 
ist alleine verantwortlich für die korrekte Einstellung der Rundsteuerempfänger (400 Hz 
Dekabit) sowie für die aus dem Energieliefervertrag hervorgehenden Schaltzeiten. Für evtl. 
Fehler bei der Abrechnung, resultierend aus nicht korrekten Schaltzeiten, haftet der 
Messstellenbetreiber. Kosten, die dem Netzbetreiber entstehen, können auch dem Messstel-
lenbetreiber in Rechnung gestellt werden. Dies können Gerichtskosten (Kunde, Messstellen-
betreiber), Personalkosten, Verwaltungskosten, Forderungsausfallkosten etc.) sein. 

 

9.  Messeinrichtungen 20 KV 

9.1  Messwandlerzähler 20 KV 

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers erfolgt die Messung im 20 kV Netz über 
Messwandlerzähler. Die Bemessungsstromstärke des Messwandlerzählers muss 5A betra-
gen. 

Es dürfen nur Lastgangzähler mit Viertelstunden genauer Leistungswerterfassung ein-
schließlich Modem mit Anschluss ans Festnetz eingesetzt werden. 

Ist ein Kommunikationsanschluss nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich vertretbar, so ist 
alternativ ein GSM-Modem zulässig. Für die störungsfreie Datenübertragung ist hierbei der 
Messstellenbetreiber verantwortlich. 

Folgende Genauigkeitsklassen für Mittelspannungs-Messwandlerzähler müssen eingehalten 
werden: 

Messwandlerzähler (Wirkverbrauch)  Genauigkeitsklasse 1 / Klasse B (MID) 

Messwandlerzähler (Blindverbrauch) Genauigkeitsklasse 2 / Klasse A (MID) 
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9.2  Messwandler 20 KV 

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers werden folgende Standardwandler zur mittelspan-
nungsseitigen Wandlermessung eingesetzt werden. Sollten kleinere oder höhere Leistungen 
benötigt werden, ist die Stromwandlergröße entsprechend anzupassen. Es sind die gleichen 
Stromprüfklemmen wie bei der Niederspannungs-Wandlermessung zu verwenden. 

Spannung 3x20.000/ ����3V/100/����3V  

Spannungskonstante 200  

Stromwandler 20 30 40 Primärstrom in A 

Sekundärstrom 5 5 5 Sekundärstrom in A 

Gesamtkonstante 800 1200 1600  

P max 120 % 840 1200 1680 KVA 

P n  700 1000 1400 KVA 

 

Die Verbindungsleitungen von den Strommesswandlern zum Messwandlerzähler müssen 
folgende Mindestquerschnitte aufweisen: 

Einfache Länge Strom-Messwandlerleitungen 

bis 25 mm   4 mm² 

bis 40 m   6 mm² 

bis 65 m 10 mm² 

Der Spannungsfall auf der Verbindungsleitung zwischen Spannungswandler und dem 
Messwandlerzähler darf nicht größer als 0,1 % der sekundären Bemessungsspannung be-
tragen. 
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Folgende Genauigkeitsklassen und Nennleistungen für Messwandler im Mittelspannungs-
netz müssen eingehalten werden: 

Wandlerart Genauigkeitsklasse Nennleistung 

Stromwandler 0,5 10 VA / 5 VA 

Spannungswandler 0,5 30 VA 

Für Wandlermessungen sind Zählerschränke gemäß TAB und den ergänzenden Bedingun-
gen des Netzbetreibers zu verwenden. 

 

10  Lastgangzähler 

Bei Anschlussnehmern, bei denen ein jährlicher Strombezug von über 100.000 kWh zu er-
warten ist, muss ein Lastgangszähler mit viertelstündiger, registrierender Leistungserfas-
sung, einschließlich Modem und Anschluss ans Festnetz, installiert werden. 

Ist ein Kommunikationsanschluss als Festnetzanschluss nicht möglich, bzw. nicht wirtschaft-
lich vertretbar, so ist als Alternativlösung ein GSM-Modem zulässig. Für die störungsfreie 
Datenübertragung ist hierbei der Messstellenbetreiber verantwortlich. 

Die Bereitstellung bzw. Übermittlung der Stammdaten der Messstelle, der Leistungswerte 
sowie der Verrechnungsdaten erfolgt gemäß 3.2 „Stammdaten“ und 3.3.2 „Verrechnungsda-
ten“. Bei der Festlegung und Änderung der Formatvorgaben wird der Netzbetreiber die be-
rechtigten Interessen des Messstellenbetreibers angemessen berücksichtigen. 

Die Bereitstellung bzw. Übermittlung soll gemäß der Richtlinie Metering Code 2006, Ausgabe 
2008 bzw. aktuellster Fassung erfolgen. 

Soweit die Regulierungsbehörde abweichende Festlegungen oder Vorgaben macht, werden 
sich die Parteien über eine entsprechende Anpassung verständigen. 
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10.1  Zähl- und Kommunikationseinrichtungen 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen und kostengünstigen Datenaustauschs mit dem 
Netzbetreiber sind die verwendeten Geräte und die Parametrierungen vor Inbetriebnahme 
der Anlage abzustimmen, um die Kompatibilität mit dem Zählerfernauslesesystem des Netz-
betreibers zu gewährleisten. 

Beim Netzbetreiber kommen die folgenden Zählertypen und Kommunikationseinrichtungen 
zum Einsatz. 

Hersteller Gerät Typ Verwendung Schnittstelle/Daten protokoll 

Elster A 1500 2Q, 

4Q-Zähler 

NS, MS CS/IEC 62056-21 (IEC 1107) 

Elster DM 130 

DM 100 

MTM 100  

Modem NS, MS, FN CS/IEC 62056-21 (IEC 1107) 

Elster DM 600 

DM 500 

MTM 
500 

Modem NS, MS, GSM  CS/IEC 62056-21 (IEC 1107) 

Tabelle 6 Übersicht Zähl- und Kommunikationseinrichtung 

* NS = Niederspannung 230 / 400 V 
* MS = Mittelspannung 11 kV / 20 kV 
* FN = Festnetzanschluss 
* GSM = GSM-Verbindung 

 

10.2  Zusätzliche Bedingungen zum Messstellenbetrie b 

Bei Kunden mit registrierender Leistungsmessung ist an die Messstelle eine Fernmeldelei-
tung zu verlegen und ein analoger Telekommunikationsanschluss mit eigener 
Anwahlnummer kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch in neu erbauten oder um-
gebauten Mehrfamilienhäusern. 

Für die Montage des Rundsteuerempfängers ist ein separater Zählerplatz vorzusehen. 

Wandlermessungen und dezentrale Eigenerzeugungsanlagen sind mit dem Verteilnetz-
betreiber abzuklären und nach TAB sowie den Erläuterungen zu den TAB des Netzbeteibers 
aufzubauen. 
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II.  Technische Mindestanforderungen im Bereich Gas  für Messeinrichtun-

gen „Gas“ und deren Messdatenqualität und Umfang de r Stadtwerke 

Stadtwerke Bliestal GmbH 

 

Inhalt 

 1. Anwendungsbereich 

 2. Grundlagen der Kooperation 

 3. Eichung 

4. Inbetriebsetzung 

 5. Gasbeschaffenheit 

 6. Gas-Messeinrichtungen 

 7. Lastgangzähler 
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1. Anwendungsbereich 

Diese Technischen Mindestanforderungen gelten für alle Gas-Messeinrichtungen (auch 
bei kurzzeitigen Abnahmestellen) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bliestal GmbH. 

Grundlagen für diese Mindestanforderungen sind insbesondere: 

� Technische Anschlussbedingungen Niederdrucknetz (GasNZV, NDAV, TRGI)  

� Richtlinie 2004/22/EG MID (Messgeräterichtlinie MID) 

� PTB-A 7.64 Messgeräte für Gas, i.V.m. PTB-TR G 8, G 9 und G 13 

� PTB-A 50.7 Anforderungen an elektronische und Software gesteuerte Messgeräte 
und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas,Wasser und Wärme  

� DVWG-Arbeitsblätter G 485, G 486, G 488, G 492, G 493, G 600, G 685, G 687, G 
689 und G 2000 

� DIN 3374 hinsichtlich der HTB-Anforderungen 

Die Bedingungen / Regelungen / Arbeitsblätter / Richtlinien gelten in ihrer jeweils gülti-
gen/aktuellen Fassung. 

 

2. Grundlagen der Kooperation 

2.1 Identifikation 

Der Netzbetreiber vergibt eine eindeutige Zählerpunktbezeichnung für jede Messstelle 
entsprechnd dem Metering Code. 

2.2 Stammdaten 

Bei der Erstinstallation von Messeinrichtungen muss der Messstellenbetreiber dem Netzbe-
treiber unaufgefordert den genauen Standort des Zählers sowie die Kundenstammdaten mit-
teilen. 

Für jeden Zähler müssen zudem bei Inbetriebnahme folgende Daten übermittelt wer- 
den: 

� Zählernummer mit Kennung, Hersteller, Typ, Eichfrist, Eichjahr, Baujahr.  

� Für jedes Zählwerk müssen die Vor- und Nachkommastellen, das Einbaudatum 
und der Einbaustand mitgeteilt werden. 

2.3.1 Fristen 

Der Netzbetreiber teilt dem Messstellenbetreiber mit, wie oft die Zähler abgelesen werden 
müssen (monatlich, jährlich zum 31.12., etc.) und welche Daten benötigt werden. 
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2.3.2 Messung 

Die Gasmessung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bliestal GmbH muss grundsätzlich 
den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes G-687 in der aktuellsten Version entsprechen. 

Durch den Messdienstleister sind mindestens alle abrechnungsrelevanten Messgrößen ge-
mäß DVGW-Arbeitsblatt G 685 sowie alle bilanzierungsrelevanten Messgrößen zu erfassen. 

Die Verrechnungsdaten müssen in maschinenlesbarer Form mit marktüblichen Formaten 
(EDIFACT, siehe http://www.edi-energy.de) geliefert werden. 

Leistungsdaten sind grundsätzlich monatliche stundenaktuelle Absolutwerte (keine 
kumulierten Zählerstände). 

Lastgangdaten müssen ansonsten den Anforderungen der Verbände entsprechen. 

2.4 Zählerwechsel bzw. Zähleraus- und -einbau 

Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung von Gasmessanlagen dürfen grund-
sätzlich, außer vom Netzbetreiber, 

� im Bereich der G 600 TRGI nur durch ein in das Installateurverzeichnis eines Gas-
netzbetreibers eingetragenes VIU, 

� im Bereich der G 492 nur durch gemäß G 493-1 und G 493-2 zertifizierte Unterneh-
men 

vorgenommen werden. 

Bei turnusmäßigem Zählerwechsel oder anderweitig bedingtem Zählerein- oder aus- 
bau sind folgende Daten bis zum 5. Arbeitstag des Folgemonats mitzuteilen: 

� Zählerstände und Lastgangdaten des ausgebauten Zählers 

� Zählerstände und Stammdaten des neu eingebauten Zählers. 

Die Kapitel 2.1 und 2.3.2 finden hierbei analoge Anwendung. 

 

3. Eichung 

Entsprechend den gültigen Eichvorschriften  und –gesetzen sind im geschäftlichen 
Verkehr nur zugelassene und geeichte Mess- und Messzusatzgeräte für abrech- 
nungsrelevante Zwecke gestattet. 

Der Messstellenbetreiber ist alleine verantwortlich für die Einhaltung der Eichvor- 
schriften seiner Zähler. Für evtl. Fehler bei der Eichung haftet der Messstellenbetrei- 
ber. Kosten die durch die Verletzung der Eichfristen beim Netzbetreiber entstehen, können 
dem Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden. Dies können Gerichtskosten (Kunde, 
Messstellenbetreiber), Personalkosten, Verwaltungskosten, Forderungsausfallkosten, etc.) 
sein. 
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Bei offensichtlichen Verstößen gegen die Eichvorschriften ist der Netzbetreiber berechtigt 
den Messstellenbetreiber in seinem Netzgebiet auszuschließen. Die Kosten für die dann 
notwendige Umrüstung der Zähleranlagen trägt der Messstellenbetreiber. 

4.  Inbetriebsetzung 

Ist die Hausinstallation vollständig bis zum Gasgerät vorgerichtet, so beantragt das 
Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) mittels dem Formblatt „Antrag zur Inbetrieb- 
setzung (Gas)“ die Zählerstellung nebst Inbetriebsetzung der Gasanlage. 

Die Antragstellung muss durch ein zugelassenes VIU erfolgen und ist vom Grund- 
stückseigentümer und dem Kunden / Antragsteller mit zu unterschreiben. Der Bauherr 
ist lediglich aufgefordert, den Antrag zwecks Zustimmung und Anerkennung der NDAV 
sowie die diese ergänzenden Bestimmungen gegenzuzeichnen. 

Die Einweisung des Anschlussnehmers in die Hausinstallation/Gasanlage erfolgt grundsätz-
lich durch das ausführende VIU. 

Die Inbetriebsetztung hat auf Grundlage der DVGW-TRGI 2008 bzw. aktuellster Fassung zu 
erfolgen. 

4.1 Zählerwechsel 

Beim turnusmäßigen Zählerwechsel ist die gesamte Leitungsanlage einer Leck- 
mengenmessung zu unterziehen und nach DVGW-TRGI 2008 bzw. aktuellster Fassung zu  
beurteilen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Netztreiber  zusammen mit 
dem Zähler zu übergeben. 

 

5.  Gasbeschaffenheit 

Zurzeit wird Erdgas der Gruppe H mit folgenden Kenndaten bereit gestellt: 

 Brennwert :  HS  von 10,2 bis 11,6 kWh/m³ 
 Wobbe-Index :  WS von 13,9 bis 14,8 kWh/m³ 
 Relative Dichte : d  ca. 0,565 bis 0,650 kg/m³ 
 Gesamtschwefelgehalt:  < 20 mg/m³ 

Das Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 280 mit Tetrahydrothiophen (THT) odoriert. 

 

6.  Gas-Messeinrichtungen 

Gas-Messeinrichtungen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bliestal GmbH müssen 
grundsätzlich den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes G-689 in der aktuellsten Version 
entsprechen. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bliestal GmbH werden folgende Zähler-
arten eingesetzt, bzw. sind einzusetzen: 
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 G 4 und G 6  Balgengaszähler, Einrohrausführung DN 50 
    nach Vorgabe vom Netzbetreiber 

Zählwerk 5 Stellen vor und 3 Stellen nach dem Komma. 

 G 10 und G 16 Balgengaszähler, Einrohrausführung  
    nach Vorgabe vom Netzbetreiber 
    Zählwerk 6 Stellen vor und 2 Stellen nach dem Komma. 

G 25 und > G40  Balgengaszähler, Einrohrausführung 
nach Vorgaben vom Netzbetreiber 
Zählwerk 6 Stellen vor und 2 Stellen nach dem Komma. 

 G 40 und > G 40 Drehkolbenzähler sind in Anschlussführung und 
    Nennweite entsprechend den Vorgaben des Netz- 
    betreibers einzubauen. 

Jeder Drehkolbenzähler muss vor Verunreinigung durch ein Feinsieb oder einen Filter vom 
Messstellenbetreiber geschützt werden.  

Ab einem Messdruck von > 30 mbar bis 50 mbar ist ein werksgeprüfter Druckregler erforder-
lich. 

Ab einem Messdruck von > 50 mbar bis 100 mbar ist ein erstgeeichter Druckregler erforder-
lich. 

Bei größeren Druckregelanlagen ist das Vorgehen mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 

Weiterhin müssen alle Messgeräte über eine DVGW-Zulassung und eine gültige amtliche 
Eichung verfügen. 

 

7.  Lastgangzähler 

Bei Anschlussnehmern, bei denen ein jährlicher Gasbezug über 1,5 Mio. kWh zu erwarten 
ist, oder bei einer Gesamtanschlussleistung über 500 kW ist die Messanlage zusätzlich mit 
einem Leistungsregistriergerät einschl. Encoder-Zählwerk, Modem mit Anschluss ans Fest-
netz auszurüsten. 

Ist ein Kommunikationsanschluss mittels Festnetzanschluss nicht  möglich,  bzw. nicht  wirt-
schaftlich vertretbar, so ist als Alternativlösung ein GSM-Modem oder GPRS-Modem zuläs-
sig. Für die störungsfreie Datenüberübertragung ist hierbei der Messstellenbetreiber verant-
wortlich. 

Soweit die Regulierungsbehörde abweichende Festlegungen oder Vorgaben macht, werden 
sich die Parteien über eine entsprechende Anpassung verständigen. 
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Anlage 2 zum Messstellen- und Messrahmenvertrag 
Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität 

I. Mindestanforderungen an den Datenumfang 

(1) Es sind alle abrechnungs- und bilanzierungsrelevanten Messgrößen zu erfassen und zu 

übermitteln. 

(2) Die Bereitstellung der Messwerte hat bis zum Inkrafttreten der Vorgaben der Bundes-

netzagentur (Anlage 1 zum Beschluss BK6-09-034 / BK7-09-001) wie folgt zu erfolgen: 

 SLP-Messstellen: bis zum 10 Werktag nach Sollablesetermin 

 RLM-Messstellen Strom mit DFÜ: werktäglich bis 6:00 Uhr Daten des Vortages 

 RLM-Messstellen Strom ohne DFÜ: bis zum 4 Werktag des Folgemonats 

 RLM-Messstellen Gas mit DFÜ: unverzüglich nach stündlicher Erhebung 

(3) Sofern der Messdienstleister das Grundstück und die Räume des Kunden zum Zwecke 

der Ablesung nicht betreten kann oder der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht 

oder verspätet vornimmt, teilt der Messdienstleister dies gemäß Absatz I. (3) dieser Anla-

ge unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 10. Werktag nach dem Soll-Ablesetermin 

dem Netzbetreiber mit. 

(4) Der Messdienstleister hat für SLP-Messstellen mindestens folgende Messdaten an den 

Netzbetreiber zu übermitteln (Mindestumfang): 

 Vorgangsnummer 

 Referenznummer 

 Transaktionsgrund 

 Zählpunktbezeichnung 

 Messstelle Straße 

 Messstelle HausNr 

 Messstelle HausNr Zusatz 

 Messstelle PLZ 

 Messstelle Ort 

 Messstelle Standort Hinweise 

 Sparte 1 = Strom, 2 = Gas 

 Zählernummer 

 Ablesezeitpunkt 

 OBIS-Kennzahl 

 Zählerstand 

 Qualifier gemäß EDI@Energy MSCONS in aktueller Fassung 
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(5) Der Messdienstleister übermittelt dem Netzbetreiber die Messdaten im Format MSCONS in 
der jeweils aktuell gültigen, durch die BNetzA freigegebenen, Version an die in Anlage 5 ge-
nannten Adressen. 

(6) Bei der An- und Abmeldung von Messstellen müssen folgende Informationen ausgetauscht 
werden. Über das Format in dem diese Informationen ausgetauscht werden, werden sich die 
Vertragspartner abstimmen. 
 Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister 

 Bearbeitungsgrund 

- Anmeldung 

- Abmeldung 

 Entnahmestelle  

- Zählernummer  

- Straße, Postleitzahl, Ort 

 Zählpunkt- bzw. Messstellenbezeichnung  

 Anschlussnutzer  

- Name bzw. Firma unter Angabe von Registergericht und Registernummer  

- Straße, Postleitzahl und Ort 

 Durchführung Messstellenbetrieb: ja/nein  

 Durchführung Messung: ja/nein 

 Bei Anmeldung:  

- Beginn Messstellenbetrieb: 

- Beginn Messung: 

 Bei Abmeldung: 

- Ende Messstellenbetrieb: 

- Ende Messung: 

 

Folgende Angaben sind nur bei der Anmeldung des Messstellenbetriebs erforderlich: 

 Übergang der Messeinrichtung: 

- Falls der Netzbetreiber der bisherige Messstellenbetreiber ist und ein Angebot auf Über-

nahme der Messeinrichtung erfolgt ist: Wird dieses Angebot angenommen?  

- Falls der Netzbetreiber nicht der bisherige Messstellenbetreiber ist: Wurde mit dem bishe-

rigen Messstellenbetreiber eine Einigung über den Übergang der Messeinrichtung erzielt? 

 Zählerart  
- Fabrikat, Typbezeichnung, Baujahr 

- Eichfrist 

- Zählernummer 

- Ggf. technische Details (Wandlermessung) 

- Lastgangzähler  

- Standardlastprofilzähler 

- Elektronisch ausgelesen ja/nein 
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 Anschlussspannungsebene/ Anschlussdruckstufe 

 Messspannungsebene/Messdruckstufe [sofern von Anschlussspannungsebene/ Anschluss-

druckstufe abweichend] 

 

 

II. Mindestanforderungen an die Datenqualität 

(1) Die Erhebung der Daten hat durch tatsächliches Ablesen am Zähler durch den Mess-

dienstleister oder seinen Erfüllungsgehilfen zu erfolgen. 

(2) Falls der aus dem übermittelten Zählerstand ermittelte Jahresverbrauch den letztmals 

ermittelten Jahresverbrauch, soweit vorhanden, um mehr als 15% über- oder unterschrei-

tet, kann der Netzbetreiber einen Ersatzwert bilden oder den Messdienstleister zu einer 

weiteren Ablesung bzw. zu einer Prüfung des Ablesewertes auffordern. 

(3) Die technischen Einrichtungen der Messstelle im Bereich Strom sind zumindest alle vier 

Jahre durch eine elektrisch unterwiesene und in die Messeinrichtung eingewiesene Per-

son, als Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfe des Messdienstleisters, einer Sicht- und Funk-

tionskontrolle hinsichtlich des ordnungsgemäßen Betriebes zu unterziehen. Hierbei ist ei-

ne Kontrollablesung vorzunehmen und das Ergebnis dem Netzbetreiber mitzuteilen. 
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Anlage 3  zum Messstellen- und Messrahmenvertrag 

Ansprechpartner 

(1) Ansprechpartner auf Seiten des Netzbetreibers sind: 

Allgemeine Vertragsfragen 

Christiane Klingler  Tel.:  06842 9202–195  
Mail:  christiane.klingler@stadtwerke-bliestal.de  

 
Datenübertragung:  
  

Klaus Hoffmann  Tel.:  06894 9552–203  
Mail:  k.hoffmann@sw-igb.de 
 

Messwertplausibilität 
 

Silke Keller  Tel.:  06842 9202–124   
Mail:  silke.keller@stadtwerke-bliestal.de  
 

Störungsbeseitigung 
 

Meldestelle  Tel.:  06842 9202–0 
Mail: info@stadtwerke-bliestal.de    
 

 

(2) Ansprechpartner auf Seiten des Messstellenbetreibers sind: 

Allgemeine Vertragsfragen  ______________   Tel.: __________   Mail: __________________ 

Datenübertragung      ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 

Messwertplausibilität      ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 

Sörungsbeseitigung     ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 

(3) Ansprechpartner auf Seiten des Messdienstleisters sind: 

Allgemeine Vertragsfragen  ______________   Tel.: __________   Mail: __________________ 

Datenübertragung      ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 

Messwertplausibilität      ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 

Sörungsbeseitigung     ______________   Tel.: ___________  Mail: __________________ 
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